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Untersuchungsbericht Trinkwasser, Auftrag 21-01450

Auftraggeber; Wasserverband BEH B6zen - BOE2 / 30032
Probenahmegrund, periodische Eigenkontrolle, 1. Halbjahr
Untersuchungsantrag: :

Untersuchungs- Pflanzenschutzmittelriickstande, Mikrobiologie, Nitrat
schwerpunkte:

20.04.2021
20.04.2021 - 07.05.2021

Probeneingang:

Untersuchungs-
zeitraum:

Befunde

Die Proben erflllen die gesetzlichen Anforderungen.

VNG

Der Nitratgehalt der Probe 21-01450-001 (GPW. Miilimatt, Druckleitung, vor UV-Anlage, Probenhahn)

liegt jedoch Uber dem Qualitatsziel.

Die Beurteilung der Proben bezieht sich auf die vorgesehene Verwendung.

Massnahmen

Der Nitratgehalt in der Probe 21-01450-001 (GPW Miilimatt, Druckleitung, vor UV-Anlage,
Probenhahn) lag bei 35 mg/l. Es handelt sich dabei um den bisher héchsten gemessenen

Nitratgehalt (vgl. Grafik).

Nitrat mg/I|
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Die Grafik zeigt, dass die Nitratgehalte im Friihling jeweils etwas hoher liegen als im Herbst. Falls
sich der zunehmende Trend bei den kommenden Messungen fortsetzt, ist zu priifen, ob
Massnahmen zum verbesserten Schutz der Fassung getroffen werden sollten, damit keine
Uberschreitung des Hochstwertes eintritt.

Bemerkungen

Die Regelung der Abbauprodukte des Pflanzenschutzmittels Chlorothalonil in Trinkwasserproben ist
Gegenstand eines hangigen Rechtsverfahrens auf Bundesstufe. Bis zum Abschluss des Verfahrens
nehmen wir keine Bewertung der Analysenergebnisse fiir die Chlorothalonil-Metaboliten vor.

Freundliche Griisse

Jirg Grimbichler
Trinkwasserinspektor

Beilage
* Rechnung

Kopie

* per E-Mail: (pdf-Datei) brunnenmeister@verwaltung3plus.ch, Herr Heinz Heuberger, Verwaltung
3plus, Wasserverband BEH Bézen, 5076 Bdzen
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Erhebungsdaten und Untersuchungsergebnisse

Erhebungsdaten (erhoben durch Kunde, Externe)

Proben erhoben am: 19.04.2021
Probenahme durch: Heinz Heuberger
Letzte starkere vor 1 bis 2 Tagen
Regenfélle:

Niederschlags- 1

menge [mm]:

Niederschlagsmessort: B&zen

Untersuchte Proben

Proben-Nr. Probenbeschreibung Verwendung

21-01450-001 GPW Mulimatt, Druckleitung, vor UV-Anlage, Probenhahn Rohwasser

21-01450-002 GPW Mulimatt, Druckleitung, nach UV-Anlage, Probenhahn Trinkwasser

21-01450-003 QPW Mulihalde, Druckleitung, nach Filter, vor UV-Anlage, Rohwasser
‘Probenhahn

21-01450-004 QPW Mulihalde, Druckleitung, nach UV-Anlage, Probenhahn Trinkwasser

Vor Ort gemessene 5 . 5 5
Parameter GPW Miilimatt, 2 GPW Miilimatt, 2 QPW Miilihalde, 2
vor UV =2 nach UV 2 vor UV 2
Q [3} Q
£ O T 0 T O
S & 35 3§
21-01450-001 & 2 21-01450-002 m = 21-01450-003 8 3
}C\g‘]sse”emperat“r 12,00t 12,0 e 1M.4ex
Ergiebigkeit
[| /min] 700 ext. 700 ext. 600 ext.
?
QPW Miilihalde, 2
nach UV %
52
21-01450-004 & 2
Wassertemperatur
[°C] 11.4 ext.
Ergiebigkeit
[/min] 600 e
ext. = Messwert wurden nicht durch das AVS bestimmt.
Vor Ort gemessene b b
grundwasser- GPW Miilimatt, 2 GPW Miilimatt, 2
spezifische Parameter vor UV = nach UV %
% [ T o
3 3 5
21-01450-001 a = 21-01450-002 m 2
Ruhewasserspiegel 391.10 ext 391.10 ext.

[m 0. M]

ext. = Messwert wurde nicht durch das AVS bestimmt.
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Mikrobiologische b 5 &
Untersuchungs- GPW Millimatt, 2 GPW Miilimatt, 2 QPW Miilihalde, 2
ergebnisse vor UV 2 nach UV = vor UV =2
T o £ o 2 o
3 5 3 5 2 3
21-01450-001 2 £ 21-01450-002 @ 2 21-01450-003 @ 2
Aerobe mesophile Keime H=20
[KBE/ml] 7 nn 24
Enterokokken 0 <100 H=nn 0 <100
[KBE/100 ml] nn nn nn
Escherichia coli 0 <100 H=nn 0 <100
[KBE/100 ml] nn nn nn
o
QPW Miilihalde, 2
nach UV %
5 2
21-01450-004 & 2
Aerobe mesophile Keime H=20
[KBE/ml] 1
Enterokokken H=nn
[KBE/100 ml] nn
Escherichia coli H=nn
[KBE/100 ml] nn

nn = nicht nachweisbar

H = Hochstwert / Mindestanforderung geméss Verordnung des EDI Gber Trinkwasser sowie Wasser in

offentlich zugénglichen Badern und Duschanlagen (TBDV)

O = Orientierungswert, Richtwert/-bereich gemass technischen Regelwerken oder international anerkannten

Leitlinien

Nitratbestimmung 5 >
GPW Miilimatt, > QPW Miilihalde, 2
vor UV 2 vor UV 2
£ o 2o
3 t 51 9=
21-01450-001 2 £ 21-01450-003 2
Nitrat [mg/| H=40 H=40
mofl 35 0 <25 19 0<25

H = Héchstwert / Mindestanforderung geméss Verordnung des EDI Giber Trinkwasser sowie Wasser in

offentlich zugéanglichen Badern und Duschanlagen (TBDV)

O = Orientierungswert, Richtwert/-bereich geméss technischen Regelwerken oder international anerkannten

‘Leitlinien
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Pflanzenschutz- &
mittelriickstinde GPW Millimatt, 2
vor UV =
e
21-01450-001 § g
4-Hydroxy-Chlorothalonil
[ug“] : <0.020
Chlorothalonilsulfonsaure 0 <0.10
R417888 [pg/l] <0.020
Chlorothalonil-Metabolit 0 <0.10
R471811 [pg/l] 0.25
Chlorothalonil-Metabolit
R611968 [ug/l] <0.020
Chlorothalonil-Metabolit 0 <0.10
SYN507900 [ug/l] <0.020
Chlorothalonil-Metabolit
SYN548580 [ug/] <0.020

O = Orientierungswert, Richtwert/-bereich geméss technischen Regelwerken oder international anerkannten
Leitlinien
Messwerte mit dem Zeichen < (kleiner als) lagen unter der Bestimmungsgrenze der entsprechenden Methode.

Einzelheiten zu den Untersuchungen kénnen auf Anfrage eingesehen werden, Die angewendete Entscheidungsregel zur
Beurteilung der Konformitat ist auf unserer Homepage unter der Rubrik Lebensmittelkontrolle, Lebensmitteluntersuchungen
abrufbar. Es ist nicht gestattet, den Inhalt der Untersuchungsberichte auszugsweise zu verwenden. Sofern nicht anders
vermerkt, wurden die Analysen in unserem Labor am Kunsthausweg 24, 5000 Aarau durchgefiihit. Die Ergebnisse beziehen
sich auf die gepruften Proben. Die korrekte Probenahme ist eine Grundvoraussetzung fiir aussagekréaftige Laboranalysen. Bei
Proben, welche nicht durch Mitarbeitende unserer Amtsstelle erhoben wurden, liegt die fachgerechte Durchfiihrung der
Probenahme in der Verantwortung des Auftraggebers. Die Proben wurden wie erhaiten untersucht.



